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• განაწილების სისტემა შეიძლება დაიყოს შემდეგ 
კომპონენტებად 
– განაწილების სისტემის ოპერატორი 

– მიწოდება 

– გამანაწილებელი აქტივების მფლობელი 

• ამჟამად საქართველოში განაწილების ლიცენზიატი 
მოიცავს სამივე ფუნქციას, თუმცა არსებობს ბევრი 
მცირე ზომის გამანაწილებელი აქტივის მფლობელი 

განაწილების ფუნქციები 
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ლიცენზიატები: 
 
• თელასი  - 31% 
• ეპჯ  -  60% 
• კახეთი – 9% 
 

განაწილებლის სისტემის რუკა 
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• „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონი 
 

• ასოცირების ხელშეკრულების 
ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა 

საკანონმდებლო საფუძვლები 
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• NARUC-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში სემეკს გაეწია 
ტექნიკური დახმარება განაწილების ქსელის წესების დამუშავების 
კუთხით 

• ოთხი თავი იქნა გაანალიზებული 
• მრავალი შეხვედრა მოეწყო განაწილებისა და გადაცემის 

ლიცენზიატების, გსო-ს და ენერგეტიკის სამინისტროს 
მონაწილეობით 

• კონსულტანტმა ჩაასწორა ტექსტი, დაამატა ახალი მუხლები 
არსებულ რედაქციას და გააკეთა რეკომენდაციები 

• კონსულტანტმა დაამატა საკითხები, რომელიც აქტუალურია 
თანამედროვე პირობებში: 
 ნეტო-აღრიცხვა 
 ე.წ. „ჭკვიანი აღრიცხვა“ 
 მესამე პირების საკუთრებაში მყოფი გამანაწილებელი აქტივების 

რეგულირება 
 

კონსულტაცია 

5 



• მიერთების განაცხადი 

• მიერთების პროცედურა 

• მიკრო-ელექტროსადგურების მიერთების 
განაცხადის განხილვის პროცედურა  

• ტექნიკური მოთხოვნები 

 

მიერთების წესი 
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ელექტროსა
დგურები 

35-110 კვ 
ძაბვის 
მომხმარებლე
ბი 

0.4-6-10 კვ 
ძაბვის 
მომხმარებლე
ბი 

მიერთების განაცხადის 
მიღება და შეთავაზების 
მომზადება 

+ + - 
შესაბამისობის შემოწმება 

+ + - 
მიერთების ტექნიკური 
სტანდარტები + + + 

მოქმედების სფერო 
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მიერთების 
განაცხადი 

მზადყოფნის 
შეტყობინება 

5 days 

25 days 
25 დღე 

5 დღე 

შესაბამის
ობის 

შემოწმება 
მიერთება 

ურაი 

 შეთავაზება განაწილების 
ლიცენზიატი 

დისპეტჩერიზაციის 
ლიცენზიატი 

10 დღე 

მიერთების პროცედურა 
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• ტექნიკური პირობები 

• მიერთების სამუშაოების დეტალური აღწერა 

• ინფორმაცია მიერთების წერტილის შესახებ 
(ადგილმდებარეობა, სიმძლავრეები, ძაბვის საფეხური 
და ა.შ.) 

• მიერთების სავარაუდო ხარჯი 

მიერთების შეთავაზება 
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• მიერთების ტიპი (ახალი მიერთება, მოდიფიკაცია) 
• ძაბვის საფეხური 
• მისაერთებელი აქტიური სიმძლავრე 
• სიმძლავრის კოეფიციენტი 
• საპროექტო მოხმარება/გენერაცია 
• დატვირთვის ტიპი 
• მიერთების სავარაუდო თარიღი 
• დატვირთვის გრაფიკი 
• საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი 
• ცალხაზოვანი ელექტრული დიაგრამა 

 

მიერთების განაცხადი 
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მიერთების განაცხადის განხილვა (1) 
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განაწილების ლიცენზიატის მიერ ქსელთან მიერთების შეთავაზების არგაცემის 
ან უარის საფუძველი არ შეიძლება გახდეს:  
 
• ახალი მიერთების განხორციელების არეალში მყოფი ქვესადგურის ქსელზე 

მიერთებისათვის სხვა მაძიებელზე უკვე გაცემული შეთავაზება ან/და 
ტექნიკური პირობა  

• ახალი მიერთების განხორციელების არეალში მყოფ ქვესადგურში ან 
ქვესადგურებში არასაკმარისი სატრანსფორმატორო სიმძლავრეები  

• გამანაწილებელი ქსელის ცალკეული მონაკვეთების საექსპლუატაციო 
პირობების გაუარესებით, ამორტიზაციით (დაძველებით) ან პროექტით 
დადგენილისაგან განსხვავებულ  პარამეტრებზე მუშაობით გამოწვეული 
ელექტრული ქსელის არასაკმარისი გამტარუნარიანობა ან ახალი მიერთებით 
გამოწვეული შესაძლო გადატვირთვა. 



მიერთების განაცხადის განხილვა (2) 
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განაწილების ლიცენზიატი უფლებამოსილია, მაძიებელს შესთავაზოს 
განაცხადით მოთხოვნილისგან განსხვავებული მიერთების პირობები ან 
დამატებითი ღონისძიებების გატარება მოთხოვნილ ძაბვის საფეხურზე 
მისაერთებლად (სათანადო დასაბუთებით),  თუ განაწილების ლიცენზიატის 
მიერ მიერთების განაცხადის არსებითი შესწავლისას აშკარა გახდა ქვემოთ 
მოყვანილი პირობებიდან ერთ-ერთი: 
 
• მაძიებლის მიერ მოთხოვნილი მისაერთებელი სიმძლავრე არ შეესაბამება 

მოთხოვნილ ძაბვის საფეხურს  

• მაძიებლის მიერ მოთხოვნილი სიმძლავრით მიერთების უზრუნველყოფა 
შეუძლებელია გამანაწილებელი ქსელის საპროექტო გამტარუნარიანობის 
გათვალისწინებით  

• მაძიებლის მიერ მოთხოვნილი ნომინალური ძაბვის საფეხური, იმ 
ქვესადგურში რომლის ქსელზეც უნდა მიერთება, განაწილების ლიცენზიატს 
არ გააჩნია  



• შესაბამისობის შემოწმების ეტაპზე განაწილების ლიცენზიატმა უნდა 
განახორციელოს: 

 
 ტექნიკური პირობების შესაბამისად შეთანხმებული პროექტის 

შესრულების  და საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ აქტებთან 
შესაბამისობის  შემოწმება 

 მისაერთებელი ელექტრომოწყობილობა-დანადგარებისა ადგილზე 
დათვალიერება 

 
• შესაბამისობის შემოწმების დადებითი შედეგით დასრულების შემთხვევაში 

განაწილების ლიცენზიატი გასცემს შესაბამისობის დამადასტურებელ 
დოკუმენტს (ქსელში ჩართვის ტექნიკურ დოკუმენტს) და ჩართავს 
მაძიებლის ელექტრომოწყობილობა-დანადგარებს ქსელში 

შესაბამისობის შემოწმება 

13 



• ციმციმი 
 

 

• ჰარმონიკურლი დამახინჯება 
 
 

 
• ძაბვის ზღვრები: ± 7.5% 
• სიმძლავრის კოეფიციენტი: 0.9 – 1.0 
• ძაბვის უბალანსობა– არაუმეტეს 1% 
• ძაბვის ცვალებადობა – არაუმეტეს 1%  

ძაბვა Pst Plt 

35 კვ-მდე 0.7 0.5 

ძაბვა IHD (%) THD (%) 

35 კვ-მდე 3.0 5.0 
110 კვ 1.5 2.5 

ძაბვის ხარისხი 
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• სიჩქარის რეგულატორების გამართული მუშაობა 

• ძაბვის რეგულატორების გამართული მუშაობა 

• ნულიდან გაშვების შესაძლებლობების ქონა 
(ჰესებისათვის) 

• ავტონომიურ რეჟიმში (გამოყოფილ დატვირთვაზე) 
მუშაობის უნარი (ჰესებისთვის) 

მოთხოვნები ელექტროსადგურების მიმართ 
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• მიერთების ხარჯებზე პასუხისმგებელია მაძიებელი 
ტექნიკური პირობების შესაბამისად 
 

• განაწილების ლიცენზიატის მიერ მაძიებლისთვის 
გაცემული ტექნიკური პირობები არ უნდა შეიცავდეს 
გამანაწილებელი ელექტრომოწყობილობების ან/და 
ქსელის მშენებლობის ან გაძლიერების ისეთ 
ვალდებულებებს, რომელთა განხორციელებისათვის 
საჭირო ხარჯები მეტი იქნება მაძიებლის მოთხოვნილი 
სიმძლავრის მიერთებისათვის ტექნიკური ნორმებით და 
სტანდარტებით განპირობებულ მინიმალურ ხარჯებზე. 

მიერთების ხარჯების რეგულირება  
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მიკრო-ელექტროსადგურების მიერთების პრინციპები 
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• მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგური – საცალო მომხმარებლის მფლობელობაში 
არსებული 100 კვტ-მდე საპროექტო სიმძლავარის ელექტროსადგურები  

• საცალო მომხმარებელი უფლებამოსილია გადასცეს განაწილების ლიცენზიატს მიკრო-
ელექტროსადგურის მიერთების განაცხადი და მოითხოვოს ნეტო-აღრიცხვის პროგრამაში 
ჩართვა 

• განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია ხელი შეუწყოს მიკრო-ელექტროსადგურების 
გამანაწილებელ ქსელში ჩართვას 

• განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია შესაბამისი განაცხადის მიღებიდან 10 სამუშაო 
დღის განმავლობაში უფასოდ გასცეს მიერთების ტექნიკური პირობა 

• განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია ტექნიკურ პირობაში მიუთითოს საკონტაქტო  
პირი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება მაძიებელთან ურთიერთობაზე კომპანიის 
სახელით 

• განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია განახორციელოს აღრიცხვის კვანძის 
რეკონსტრუქცია 

• მაძიებელი პასუხისმგებელია მიკრო-ელექტროსადგურის პროექტირებაზე, 
მშენებლობაზე და ყველა საჭირო ნებართვის აღებაზე (საჭიროების შემთხვევაში) 



ტექნიკური მოთხოვნები 
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მომხმარებელი, რომელიც ფლობს მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგურს, 
გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების წერტილში (იმ პერიოდში, როდესაც 
გამანაწილებელ ქსელში გასცემს ჭარბ ელექტროენერგიას) არ უნდა იწვევდეს 
ელექტროენერგიის ხარისხის გაუარესებას: 

• ძაბვის ნაზრდი არ უნდა აღემატებოდეს +6%-ს 

• მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელთან მიერთება არ უნდა 
იწვევდეს სიმძლავრის კოეფიციენტის გაუარესებას ±0.8-ს ფარგლებს 
მიღმა 

• მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგური არ უნდა იწვევდეს სამფაზა 
სისტემაში ფაზათაშორის უბალანსობას (ასეიმეტრიას) 2%-ზე მეტად 

• მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ გამოწვეული მოკლე 
შერთვის დენები შესაბამის ძაბვაზე არ უნდა აჭარბებდეს გამანაწილებელი 
ქსელისთვის მოცემულ ძაბვის საფეხურზე დადგენილ ნორმებს 



განაცხადი 

მზადყოფნის 
შეტყობინება 

5 დღე 

შესაბამის
ობის 

შემოწმება 
მიერთება 

განაწილების 
ლიცენზიატი 

ტექნიკური 
პირობები 

5 დღე 

მიერთების 
სიმძლავრე 

არ უნდა 
გაიზარდოს 

მიკრო-ელექტროსადგურების მიერთების პროცედურა 
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• უფლებამოსილება: 

– მხოლოდ 100 კვტ-მდე გეწ-ები 

– საყოფაცხოვრებო და მცირე კომერციული 
მომხმარებლები 

• არ უნდა აღემატებოდეს მომხმარებლის მიერთების 
სიმძლავრეს 

• სიმძლავრის საერთო შეზღუდვა არ დაწესდეს 
თავიდან და მოხდეს გადახედვა 3 წელიწადში 
საჭიროების მიხედვით 

• ალტერნატიული ვარიანტი, დაწესდეს სიმძლავრის 
2%-იანი საერთო შეზღუდვა და მოხდეს 3 
წელიწადში ერთხელ გადახედვა  

 

კონსულტანტის რჩევები ნეტო-აღრიცხვაზე (1) 

20 



• მიერთების მოთხოვნები: 
– მიერთების გამჭვირვალე პროცესის ჩამოყალიბება, 

რომელიც განსაზღვრულია განაწილების ქსელის წესებში 

– ნეტო-აღრიცხვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, 
მომხმარებელს შესაძლოა დაუწესდეს აღრიცხვის კვანძის 
რეკონსტრუქციიდან გამომდინარე ძველ და ახალ 
მრიცხველს შორის ფასთა განსხვავება და სხვა სახის 
ნებართვების ხარჯები 

– არ უნდა არსებობდეს რაიმე დამატებითი ხარჯი მიკრო-
ელექტროსადგურის ტექნიკური დათვალიერებისა და 
შესაბამისობის შემოწმებისთვის 

– თუ საჭიროა გამანაწილებელი ქსელის რეკონსტრუქცია, 
განაწილების ლიცენზიატს უფლება უნდა ჰქონდეს 
მიმართოს სემეკს ხარჯების ანაზღაურებისათვის 

 

 

კონსულტანტის რჩევები ნეტო-აღრიცხვაზე (2) 
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• ნეტო-აღრიცხვის აგრეგირება არ უნდა იქნას დაშვებული, 
გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა 
 

• ჭარბი კვტ.სთ-ების ანაზღაურება: დამოკიდებულია 
პოლიტიკაზე, მაგრამ ნებისმიერი სახის კრედიტი 
დაკავშირებული ჭარბ ქსელში გაშვებასთან უნდა დარჩეს 
(აუნაზღაურდეს) მომხმარებელს 

 

კონსულტანტის რჩევები ნეტო-აღრიცხვაზე (3) 
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• დარიცხვა და ანგარიშსწორება:  
– დარიცხვა (გაქვითვა) უნდა მოხდეს მომხმარებლის ტარიფის 

შესაბამისად 
– თუ მომხმარებელი აწარმოებს იმაზე მეტ ენერგიას ვიდრე 

მოიხმარს: 
• კვტ.სთ კრედიტები უნდა გადავიდეს შემდეგი თვის ქვითარში 
• ჭარბი კვტ.სთ-ები წლის ბოლოს უნდა აუნაზღაურდეს მომხმარებელს 

შემდეგი პრინციპიდან ერთ-ერთით: 
 1) მომხმარებელს გადაეხდება შესაბამისი ტარიფით 
 2) მომხმარებელს გადაეხდება ელექტროენერგიის საბითუმო 
 ფასით 

კონსულტანტის რჩევები ნეტო-აღრიცხვაზე (4) 
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• მიზნები და ამოცანები 
• 5 წლიანი განვითარების გეგმა 
• დაგეგმვის კრიტერიუმები 
• დაგეგმვის პროცედურები 
• საიმედოობის სტანდარტები 
• დაგეგმვის საშუალებების განვითარება 
• დატვირთვის პროგნოზირება 
• დაგეგმვისთვის საჭირო კვლევები 
 

დაგეგმვის წესი 
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• გამანაწილებელი ქსელის დაგეგმვის პროცედურების, ტექნიკური 
მოთხოვნებისა და ვალდებულებების განსაზღვრა გამანაწილებელი 
ქსელის განვითარების (ქსელის დაპროექტება, მშენებლობა, 
რეკონსტრუქცია და გაფართოვება) კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად 

• გამანაწილებელი ქსელის  დაგეგმვის პრინციპებისა და კრიტერიუმების 
განსაზღვრა ქსელის უსაფრთხო და ეკონომიური ფუნქციონირების, 
აგრეთვე მომსახურების ხარისხის სტანდარტების სათანადო დონის  
უზრუნველსაყოფად 

• დაგეგმვისათვის საჭირო ინფორმაციის გაცვლის ვალდებულებისა და 
პროცედურის განსაზღვრა განაწილების ლიცენზიატს, გამანაწილებელი 
ქსელით მოსარგებლესა და მაძიებელს შორის 

• განაწილების ლიცენზიატებსა და დისპეტჩერიაციის ლიცენზიატს შორის 
დაგეგმვასთან დაკავშირებული თანამშორმლობისა და ურთიერთობის 
პროცედურების განსაზღვრა 

• ხელი შეუწყოს განაწილების ლიცენზიატის მიერ ქსელის განვითარებას 
საიმედოობისა და ეკონომიურობის პრინციპების გათვალისწინებით.  

 

მიზანი 
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დაგეგმვის კრიტერიუმები 
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• გამანაწილებელი ქსელით ელექტრომომარაგების (კონკრეტული 
დასახლებული პუნქტის, მსხვილი ობიექტების, რეგიონის და ა.შ.) 
უსაფრთხოების ნორმების და საიმედოობის სტანდარტების (მათ შორის 
ელექტრომომარაგების წყვეტის მაჩვენებლების) გაუმჯობესება ამ მუხლის მე-
10 პუნქტის შესაბამისად 

• ელექტროენერგიის ხარისხის გაუმჯობესება 
• გამანაწილებელი ქსელში დანაკარგების შემცირება 
• ენერგიის განახლებადი წყაროების გამანაწილებელ ქსელში ინტეგრაცია 
• მოხმარების ზრდის პროგნოზთან დაკავშირებული განვითარების გეგმები 

(ახლის ქსელის მშენებლობა, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია, გაფართოება, 
გამტარუნარიანობის გაზრდა და ა.შ.) 

• სტრატეგიული გეგმებიდან გამომდინარე განსახორციელებელი 
ღონისძიებები; 

• ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება (ეკოლოგიურად უსაფრთხო 
ტექნოლოგიების დანერგვა) 

• ე.წ. „ჭკვიანი ქსელების“ განვითარება 



• განაწილების ლიცენზიატები ვალდებულნი არიან ერთობლივად 
შეიმუშაონ საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი ხარჯ-
სარგებლიანობის ანგარიშის გამჭვირვალე და გასაგები 
მეთოდოლოგია ქულობრივი შეფასების სისტემით, ამ მუხლით 
განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე 

• განაწილების ლიცენზიატების მიერ ხარჯ-სარგებლიანობის 
ანალიზისას უნდა გამოიყენებოდეს ერთგვაროვანი (იდენტური) 
მეთოდოლოგია, რომელიც წინასწარ თანხმდება კომისიასთან 

• ხარჯ-სარგებლიანობის მეთოდოლოგიის გამოყენებით, ხუთწლიან 
გეგმებში კონკრეტული ღონისძიებები შერჩეული უნდა იყოს 
ტექნიკური ალტერნატივების ანალიზის, ეკოლოგიური საკითხებისა  
და ექსპლუატაციაში ყოფნის პერიოდზე დაყვანილი დანახარჯების 
(სავარაუდო კაპიტალდაბანდება, ოპერირებისა და მომსახურების 
ხარჯები) გათვალისწინებით 

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი 
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• 35-110 კვ ძაბვის ქვესადგურში ერთი ძალოვანი ელემენტის (ტრანსფორმატორი, 
ამომრთველი და სხვა) დაზიანება არ უნდა იწვევდეს ამ ქვესადგურზე მიერთებული 
დატვირთვის 50%-ის გამორთვას 

• განაწილების ლიცენზიატმა უნდა შეამციროს ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით 
განსაზღვრული 50%-იანი მაჩვენებელი 30%-მდე ამ წესის ძალაში შესვლიდან 5 წლის 
განმავლობაში მის მფლობელობაში არსებულ ყველა 35-110 კვ ძაბვის ქვესადგურებზე 

• წინამდებარე წესის ძალაში შესვლიდან 5 წლის განმავლობაში განაწილების 
ლიცენზიატმა შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შედეგად უნდა უზრუნველყოს, 
რომ გამანაწილებელ ქსელში ძაბვის დასაშვები გადახრა ნორმალურ პირობებში კვირის 
მანძილზე დროის 95%-ის განმავლობაში შეადგენდეს ±5 %-ს 

• განაწილების ლიცენზიატმა უნდა უზრუნველყოს გამანაწილებელი ქსელის 
(ქვესადგურებში ტრანსფორმატორების,  ელექტროგადამცემი ხაზების) საშუალო 
დატვირთვის შენარჩუნება ნომინალური სიმძლავრის 70 %-ის ფარგლებში 

• ელექტრომომარაგების წყვეტის მაჩვენებლები (გამორთვების საშუალო 
ხანგრძლივობის ინდექსი – SAIDI, გამორთვების საშუალო სიხშირის ინდექსი – SAIFI 
და მიუწოდებელი ელექტროენერგიის ინდექსი – ENS) უნდა გაუმჯობესდეს კომისიის 
მიერ დადგენილი სამიზნე მაჩვენებლების შესაბამისად 

• სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosf) გამანაწილებელ ქსელში (გარდა 0.4 კვ ძაბვის 
ქსელისა) დროის 95%-ის განმავლობაში უნდა იყოს შენარჩუნებული 0.9 – 1.0 
ფარგლებში 

 

საიმედოობის სტანდარტები 
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• საქართველოს ენერგეტიკის სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებებით, დარგის განვითარების გრძელვადიანი 
გეგმებითა და სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნები და სამოქმედო 
გეგმები (მათ შორის გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 
გეგმა) 

• საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული 
საპროგნოზო ელექტროენერგეტიკული ბალანსები 

• გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით განსაზღვრული 
ვალდებულების შესრულებისათვის საჭირო ღონისძიებები 

• ადამიანის ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების შესახებ 
კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებები 

• საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები 

სტრატეგიული გეგმები 
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ხუთ წლიანი გეგმა (1) 

30 

• ინფორმაციას განაწილების ლიცენზიატის ქსელში ელექტროენერგიის არსებული და 
სამომავლო (საპროგნოზო) მოთხოვნის (დატვირთვის), გატარებისა და მიწოდების 
შესახებ 

• გონივრულ პროგნოზებს გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებული 
ელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოების შესახებ 

• ინფორმაციას იმ გამანაწილებელი ქსელის ინ ინფრასტრუქტურის შესახებ, რომელიც 
უნდა აშენდეს მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში, ინვესტიციების განხორციელების 
კონკრეტული ვადების შესახებ 

• ინფორმაციას გადაწყვეტილი პროექტების შესახებ (კომისიასთან შეთანხმებული 
საინვესტიციო გეგმები), რომლებიც უნდა განხორციელდეს მომდევნო წლების 
განმავლობაში 

• ინფორმაციას ახალი გენერაციის ობიექტების გამანაწილებელ ქსელში ინტეგრაციის 
შესახებ (მიერთებაზე მიღებული განაცხადებისა და სხვა ინფორმაციების 
გათვალისწინებით) 



ხუთ წლიანი გეგმა (2) 
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• ინფორმაციას იმ ახალი მომხმარებლების გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების შესახებ 
(მიერთებაზე მიღებული განაცხადებისა და თავისუფალი მისაერთებელი სიმძლავრეების 
შესახებ კვების ცენტრების მიხედვით); 

• ინფორმაციას ახალი გენერაციის ობიექტების გამანაწილებელ ქსელთან ინტეგრაციის 
მიზნებისათვის ქსელის თითოეული კვანძის გამტარუნარიანობისა და მისი გაძლიერების 
შესახებ; 

• ინფორმაციას მომსახურების ხარისხის (მომსახურების კომერციული ხარისხისა და 
ელექტროენერგიის ხარისხის), აგრეთვე რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციისა და 
ელექტროენერგიის დანაკარგების კუთხით არსებული პრობლემებისა და სათანადო გეგმების 
შესახებ აღნიშნული პრობლემების გამოსწორებისათვის; 

• ინფორმაციას ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორების განთავსების 
ადგილმდებარეობის შესახებ;  

• გადამცემ ქსელთან მიერთების წერტილების მოდიფიკაციასთან ან ახალი მიერთების 
წერტილების მოწყობასთან დაკავშირებული გეგმებს 

• ხარჯ-სარგებლიანობის (ტექნიკურ-ეკონომიკურ) ანალიზს. 



განაწილების 
ლიცენზიატი 

25 days 15 დღე 

დამტკიცება 

დისპეტჩერიზაციის 
ლიცენზიატი 

სემეკი საჯარო 
განხილვა 

30 დღე 

განაწილების 
ლიცენზიატი 

სემეკი 15 დღე 
30 დღე 

1  სექტემბერი 

15  ნოემბერი 

31  ნოემბერი 

ხუთ წლიანი გეგმის დამტკიცების პროცედურა 
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• განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია დანერგოს თანამედროვე კომპიუტერული 
მოდელირების პროგრამები გამანაწილებელი ქსელის კვლევების კომპიუტერული 
მოდელირებისთვისა და ოპტიმიზაციისათვის  

• კომპიუტერული მოდელირების პროგრამა უნდა აკმაყოფილებდეს გამანაწილებელი 
სისტემის დაგეგმვის მოთხოვნებს და უნდა გააჩნდეს შემდეგი შესაძლებლობები 
(მოდულები): 

 ნაკად-განაწილების ანალიზი 

 კონდენსატორების (რეაქტიული კომპენსაციის მოწყობილობების) განთავსების 
მოდელირება და ოპტიმიზაცია 

 მოკლე შერთვის დენების ანალიზი 

 ძაბვის რეგულირების ანალიზი 

 ძრავული გაშვებისას  ძაბვის ვარდნის ანალიზი 

 ფიდერების დინამიური ოპტიმიზაცია, დატვირთვის გადართვის სიმულირებით 

 მოხმარების (დატვირთვის) პროგნოზირება 

 ქსელში ჰარმონიკებისა და ძაბვის სხვა მახასიათებლების ანალიზი 

დაგეგმვის საშუალებები 

33 



განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი 
კვლევები 

• ნაკად-განაწილების ანალიზი 

• მომხმარებლების მკვებავი ელექტროგადამცემი ხაზების 
ოპტიმიზაცია 

• რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის ოპტიმალური გეგმების 
შემუშავება 

• დანაკარგების შემცირების ზომების შემუშავება 

• ძაბვის დანაკარგების კვლევები 

• მოკლე შერთვის დენების ანგარიშები 

• გამანაწილებელი ქსელის საიმედოობის კვლევები 

ქსელის კვლევები 

34 



 

• ოპერატიული მართვის წესი მოიცავს 

– მოხმარების და გენერაციის მოკლე ვადიან 
პროგნოზირებას 

– საცალო მომხმარებლების გათიშვების დაგეგმვას 

– გამანაწილებელი ქსელის ოპერატიულ მართვას 

– ინფორმაციის შეგროვებისა და გაცვლის 
პროცედურებს 

 

ოპერატიული მართვის წესი 
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აღრიცხვის წესი 

36 

• გამანაწილებელი ქსელის აღრიცხვის წესის მიზანს წარმოადგენს: 
 განაწილების ლიცენზიატის საცალო მომხმარებლების 

აღრიცხვიანობის მოწყობის ორგანიზაციული პროცედურების 
ჩამოყალიბება 

 აღრიცხვის მოწყობილობების ტექნიკური მოთხოვნების (მათ შორის 
სიზუსტის კლასის) განსაზღვრა 

 მრავალფუნქციური ელექტრონული აღრიცხვის სისტემების 
მოწყობის პირობების განსაზღვრა 

• გამანაწილებელი ქსელის აღრიცხვის წესის ამოცანებია: 
 განაწილების ლიცენზიატის პასუხისმგებლობა ელექტროენერგიის 

აღრიცხვის მოწყობისა და ექსპლუატაციის საკითხებში 

 აღრიცხვის მოწყობილობების ტექნიკურ და საექსპლუატაციო 
მოთხოვნები 

 მრავალფუნქციური ელექტრონული აღრიცხვის სისტემების 
განვითარება 



საჭიროა დამატებითი რეგულაციები განაწილების სექტორში: 
 

• განაწილების სისტემის ოპერატორის, მიმწოდებლებისა 
და გამანაწილებელი აქტივების მფლობელების 
ლიცენზირება 

• შეთანხმებები: 
 გადაცემის სისტემის ოპერატორსა და განაწილების სისტემის 

ოპერატორს შორის 

 განაწილების სისტემის ოპერატორებს შორის 

 განაწილების სისტემის ოპერატორსა და აქტივების მფლობელს შორის 

დამატებითი რჩევები კონსულტანტისგან (1) 
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განაწილების ლიცენზიატსა და აქტივების მფლობელს 
შორის შეთანხმება შეიძლება მოიცავდეს: 
 

 განაწილების სისტემის ოპერატორსა და აქტივის მფლობელს 
(აქტივების მფლობელებს) შორის შეთანხმებას (ორ -მხრიანი 
ან მრავალ-მხრიანი შეთანხმება) 

 ტერმინებს და განმარტებებს 

 იმ აქტივების ჩამონათვალს, რომელიც გადაეცემა 
განაწილების სისტემის ოპერატორს  

 განაწილების ლიცენზიატისა და აქტივების მფლობელის 
ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს 

დამატებითი რჩევები კონსულტანტისგან (2) 
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 რემონტების კოორდინაციისა და სტანდარტების 
საკითხებს, განაწილების სისტემის ოპერატორის აქტივების 
ტერიტორიაზე დაშვების საკითხების ჩათვლით 

 სისტემაში ავარიული სიტუაციების დროს მხარეების 
პასუხისმგებლობებს 

 გამანაწილებელი ქსელის დაგეგმვისა და გაფართოვების 
საკითხებში მხარეების პასუხიმგებლობას 

 განაწილების ქსელის ოპერატორის მიერ სარგებლობის 
ხარჯების ანაზღაურების პირობებს 

 საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის საკითხებს 

დამატებითი რჩევები კონსულტანტისგან (3) 
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თბილისი, 2015 

გმადლობთ 
ყურადღებისთვის 
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